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Komunikacja

Skład opału Kotłownia
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   OZNACZENIA:

     1. Kocioł wodny stalowy o mocy cieplnej ok. 150kW

     2. Pompa obiegowa co bezdławicowa

     3. Podajnik węgla z koszem zasypowym

     4. Komin murowany o wym. 350x350mm i wys. około 10m

     5. Czopuch stalowy o wym. 350x310mm

     6. Kanał nawiewny o wym. 140x200mm

     7. Kanał wywiewny murowany o wym. 140x140mm
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BUDOWLANY
SANITARNA

1

Rzut kotłowni

- inwentaryzacja

Regionalna Agencja
Poszanowania Energii

GŁÓWNY:

TEMAT:

FAZA PROJEKTU: BRANŻA:

ADRES:

NR DZIAŁEK:

KAT. OBIEKTU:

INWESTOR:
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SKALA:

NR UPRAWNIEŃ: NR RYSUNKU:PODPIS:

PROJEKTANT:

IMIĘ I NAZWISKO:

TREŚĆ

SPRAWDZIŁ:
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RYSUNKU:

PROJEKTANT


