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Magazyn paliwa Kotłownia

otwór pod czerpnię ścienną

typu A o wym.200x150 mm

otwór pod czerpnię ścienną

typu A o wym.300x200 mm

otwór pod wyrzutnię ścienną

 typu A o wym. 200x150mm

1
8
0

90-224 ŁÓDŹ, UL. POMORSKA 77

BUDOWLANY
SANITARNA

2

Rzut kotłowni

- część budowlana

Regionalna Agencja
Poszanowania Energii

GŁÓWNY:

TEMAT:

FAZA PROJEKTU: BRANŻA:

ADRES:

NR DZIAŁEK:

KAT. OBIEKTU:

INWESTOR:

DATA:

SKALA:

NR UPRAWNIEŃ: NR RYSUNKU:PODPIS:

PROJEKTANT:

IMIĘ I NAZWISKO:

TREŚĆ

SPRAWDZIŁ:

TREŚĆ

RYSUNKU:

Komunikacja

wymiana drzwi na p.poż. o odporności

ogniowej EI30 i wym. 90x200cm

pogrubienie ściany do 30 cm z cegły

kratowej z otynkowaniem

wymiana drzwi na p.poż. o odporności

ogniowej EI30 i wym. 90x200cm

zamurowanie otworu drzwiowego

o wym. 80x200cm

płyta fundamentowa żelbetowa

pod kocioł o wym. 80x50x15cm

otwór pod czopuch spalinowy

o wym.100x30x30cm

PROJEKTANT


